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H

projektowany hydrant 25
w szafce natynkowej z wężem

półsztywnym L=30 m

pion H2
DN 50

pion H1
DN 50

stal oc.
DN 50

pion H2'
DN 50

H

H

pion H3
DN 50

pion H4
DN 50

SSP

istniejąca tablica systemu
sygnalizacji pożarowej

kabel z tablicy SSP
do rozdzielni w

kotłowni

Oznaczenia:

                            - proj. insatalacja hydrantowa

                            - istn. instalacja wody zimnej

- proj. kabel HLGS 2x2,5

                            - projektowany pion hydrantowy

- istniejący pion hydrantowy

pion H2

pion H3
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