
Istniejące zasilanie ze studni wodomierzowej
poza budynkiem stal ocynkowana DN50

Stan istniejący

Istniejące zasilanie instalacji
wody zimnej i hydrantów DN50

Istniejące zasilanie instalacji
przygotowania cwu PP-R Ø50

Stan projektowany
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Na przejściu istniejących i projektowanych rur przez
ścianę zabudować rury ochronne DN 80 i wypełnic wełną
mineralną i zamknąć materiałem trwale elastycznym

Oznaczenia:
1. Zawór odcinajacy kulowy gwintowany DN 50 - po wykonaniu prac i uruchomieniu instalacji

zostawić w pozycji otwartej, rączkę zdemontować i przekazać użytkownikowi obiektu.
2. Zawór pierwszeństwa DN 50 ze sterowaniem elektromagnetycznym zamkniety w przypadku

zaniku napięcia z cewką AC 230V.
3. Zawór antyskażeniowy klasy BA DN 50.
4. Presostat rozłączający obwód elekttryczny w przypadku spadku ciśnienia poniżej wartości

zadanej Pnast=3,4 bar
5. Zawór antyskażeniowy klasy EA DN 50.

Wytyczne elektryczne:
1. Zasilanie cewki zaworu pierwszeństwa zapewnić z rozdzielnicy kotłowni gazowej.
2. Cewkę zaworu pierwszeństwa zasilić z pola objętego działaniem głównego wyłącznika

pożarowego budynku.
3. Zapewnić zasilanie elektryczne 1~230V 50Hz 4W z pola nie objetego działaniem wyłącznika

różnicowo-prądowego
4. W linię zasiljącą szeregowo wpiąć presostat oraz stycznik
5. Spadek ciśnienie poniżej wartości zadane Pnast rozłącza obwód
6. Syganł z tablicy SSP rozłącza obwód
7. Rurociągi stalowe objąć działaniem lokalnej instalacji wyrównania potencjałów
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Przed i za zaworem
zachować odcinki
proste min. 300 mm
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Istniejąca
Tablica SSP Sygnał z tablicy rozłącza

obwód cewki zaworu
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